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Legende Leitungen
~ Heizungs—-Vorlauf
Anschlussdruck 500 mhar S Heizungs—-RuUcklauf
500 kW @‘ UVH Erdgas INDEX ANDERUNG DATUM GEZEICHNET
DN 32 57 G4.0 mm_mr(\ :
19 Pa/m [ 18 | 124] —oen .
61 +10 =90 19Pa/m | 47 _u_|>Z.CZOm_wC_uO . .
_ c T S00 kW /7 D19 + P4 =24.4nm fir Heizungs-, Liftungs-, Sanitartechnik
SO | DN 32 Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Pape
HAE 19 Pa/m | 21| Brennwertkessel Legende Heizung Ribelander Str. 15a, 38889 Blankenburg
100 + 10 =110 m Tel.: 03944/61893 Fax : 03944/980784
Einrichtung Bezeichnung BAUVORHABEN Neubau Feuerwehr Osterwieck
] Gewerbegebiet Luttgenroder Stralde
Heizkdrper 38835 Osterwieck
o [od} P o] ° ><] Absperrarmatur BAUHERR .
rmmm:am Gas _V ﬂo_ Ruckschlagventil Stadt Osterwieck
, , Am Markt 11
GS10.0K _MK_ Strongregulierventil .
17 | Einrichtung|  Bezelchnun - 38835 Osterwieck
TAE DN 32 D 500 KW 9 m_l_v Umwalzpumpe
6 | N 32 == ) bk Kappenventil ARCHITEKT PLANUNGSRING GmbH
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